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SO 03 - KANALIZACE

ČKAIT 0013904

DPS

Ing. Jan Richter Ing. Patrik VoříšekIng. Patrik VoříšekIng. Jan Richter

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD V OBCI KOZMICE

LEGENDA

Stávající Navrhované Budoucí Rušené
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ČOV (SO 01) a příjezdová komunikace (SO 02)
Gravitační stoka splašková kanalizace
Vstupní šachta splaškové kanalizace
Revizní šachta splaškové kanalizace
Tlakový řad splaškové kanalizace
Kalníková/vzdušníková šachta
Kanalizační výtlak
Přečerpávací stanice odpadních vod (SO 04)
Vodovod - zásobní řad
Vodovod - přiváděcí řad
Gravitační stoka dešťové kanalizace
Veřejné osvětelnení - podzemní
Kabel NN - podzemní (ČEZ)
Kabel NN - nadzemní (ČEZ)
Kabel VN - podzemní (ČEZ)
Kabel VN - nadzemní (ČEZ)
Sdělovací kabel podzemní (CETIN)

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Hrany komunikací
Oplocení
Vjezdy
Stromy
Ostatní

KATASTRÁLNÍ MAPA ČUZK
Hranice pozemkových parcel

Pozn.:
- Před zahájením výstavby bude provedeno vytyčení všech stávajících sítí

technické infrastruktury jejich provozovatelem.
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